附件1

档案室气体消防设计方案

一、设计依据
1、气体灭火系统设计规范（GB50370-2005）.

2、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2008）

3、气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-2007）

二、系统构成形式

七氟丙烷灭火系统由火灾报警系统、灭火控制系统及七氟丙烷灭火装置三部分组成，火灾报警系统设置感烟、感温两路报警，通过灭火控制器进行控制七氟丙烷灭火装置，贮瓶压力为2.5MPa 20℃.
三、启动方式

七氟丙烷灭火系统控制形式有以下两种：
1、自动控制

当感烟、感温两路同时报警后、气体灭火控制器启动声光报警器，发出声光报警并延迟30S后下达灭火指令，自动启动七氟丙烷灭火装置。

2、手动控制

若操作人员将气体灭火控制器的控制键拨到“手动”位置，当感烟、感温两路同时报警后，气体灭火控制器启动声光报警器，发出声光报警，但并不启动灭火装置。操作人员可按下气体灭火控制器上的“紧急启动”按钮或旋动防护区门外的手动控制盒上的钥匙至 “启动”’位置，启动灭火装置。
四、防护区要求

1、防护区最低环境温度不应低于0℃，最高环境温度不应高于50℃.
2、防护区围护结构及门窗耐火极限均不应低于0.6h，吊顶耐火极限不应低于0.25h。

3、防护区门应向外开启并能自动关闭。当药剂喷放时，门窗及用于该防护区的通风机、防火阀等应能自动关闭。

4、防护区宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器。

5、防护区的泄压口宜设置在外墙上，应于防护区墙净高的2/3以上。

五、根据现场情况详细方案如下：

⑴气体部分设计方案：
①17楼 档案室一：

保护区面积约为：135㎡，层高2.8m，保护区体积：376.32m³，七氟丙烷喷放时间S〈10. 七氟丙烷设计用量：315㎏，七氟丙烷实际用量：345㎏，柜式七氟丙烷瓶贮规格型号：120L/115㎏，柜式七氟丙烷装置数量:3套。泄压口面积：0.25㎡。
②17楼 档案室二：

保护区面积约为：67㎡，层高2.8m，保护区体积：186.4m³，七氟丙烷喷放时间S〈10. 七氟丙烷设计用量：158㎏，七氟丙烷实际用量：178㎏，柜式七氟丙烷瓶贮规格型号：90L/89㎏，柜式七氟丙烷装置数量:2套。泄压口面积：0.12㎡。

③15楼 档案室三：

保护区面积约为：41㎡，层高2.8m，保护区体积：114.7m³，七氟丙烷喷放时间S〈10. 七氟丙烷设计用量：92.8㎏，七氟丙烷实际用量：96㎏，柜式七氟丙烷瓶贮规格型号：100L/96㎏，柜式七氟丙烷装置数量:1套。泄压口面积：0.12㎡。
⑵火灾自动报警部分设计方案：
①17楼 档案室一：

气体主机（一区主机）1台、感烟探测器2只、感温探测器3只、放气指示灯2盏、声光报警器1只、紧急启停按钮1只、输入输出模块1只。
②17楼 档案室二：

气体主机（和档案室一共用同一台二区主机）、感烟探测器1只、感温探测器2只、放气指示灯2盏、声光报警器1只、紧急启停按钮1只、输入输出模块1只。

③15楼 档案室三：

气体主机（一区主机）1台、感烟探测器1只、感温探测器1只、放气指示灯2盏、声光报警器1只、紧急启停按钮1只、输入输出模块1只。
六、项目设备汇总：
柜式七氟丙烷灭火装置GQQ120/2.5RG-115kg  3套、柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90/2.5RG-89kg  2套、柜式七氟丙烷灭火装置GQQ100/2.5RG-96kg  1套、七氟丙烷灭火药剂HFC-227ea  619 kg、泄压口0.12 ㎡2台、泄压口0.25㎡  1台、气体灭火控制器(一区)1台、气体灭火控制器(二区) 1台、感烟探测器4只、感温探测器6只、放气指示灯6盏、声光报警器3只、紧急启停按钮3只、输入输出模块3只、应急灯9盏、安全出口6盏。
附件2

:

施工承诺函
广西艺术学院：
我公司                 申请参与贵校的            工程的施工工作，为保证施工质量及施工工期，特作以下承诺：
一、质量方面：严格按甲方施工要求（严格按照附件2消防设计方案进行施工）及国家施工规范及消防规范进行施工，质量要求在“合格”或以上。
二、工期方面：严格按照施工时间要求在40个日历天内（开工日期以甲方审批为准）完成施工任务，每逾期一天罚款1000元，从工程结算款中扣除。
三、严格按照国家及地方建设行政主管部门有关安全生产文明施工规定进行施工。
四、严格按照工程控制价：        元施工，并按2017～2018年度自治区本级预算单位建设工程消防施工中标单位优惠率进行结算。
特此承诺。
施工单位：              (盖单位章)
法定代表人                       (签字)
委托代理人：                     (签字)  联系电话：                
      年    月    日   
